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Verdrahtungsschema für 16-kV-Wandlermessung

Standartschema Messtation Axpo Bl.Nr.
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Anz.Bl.
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Blatt
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25/10A AT
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R
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300/600/5/5A Fs0,2 15VA

k2         l2

Verdrahtung:
Strom 4 mm²
Spannung 2,5 mm²
Steuerung Cu 1,5 mm²
Drahtenden dauerhaft bezeichnet bei allen Geräten

kWh / kvarh-Kontrollzähler ZFD410CT44.0457
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300/600/5/5A Fs0,2 15VA
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Belastungswiederstand
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